Kepice 1.09.2015

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociagu lokalnego w miejscowosci Osowo, zaopatrujace] w wode
miejscowos¢ Osowo.
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej K¢pice Sp. z 0.0. po rozpatrzeniu danych

zawartych w sprawozdaniu z badan j.n.

Data Nr. Protokotu Nr zlecenia Miejsce Poboru
18.08.2015  |SB/49897/08/2015 15002052 Osowo 12

Dokonalo oceny pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikow jakosci wody w

badanym zakresie

Stwierdza:

Przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego w Osowo.

Uzasadnienie:
W ramach sprawowanego nadzoru nad jakoscig wody pobrano probki wody z punktow kontrolnych
na ujeciach wody. Wykonano badania probek wody w zakresie bakteriologicznym 1
fizykochemicznym. W probkach pobranych z wodociggu publicznego w Osowie nie stwierdzono w
badaniach mikrobiologicznych i fizykochemicznych przekroczenia ogolnej liczby bakterii. Badania

wykazaly, ze woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym.
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Strona nr 1/2 Pszczyna 2015-08-24
SPRAWOZDANIE Z BADAK NR SB/49897/08/2015 ELDERER RN ERENA
Zleceniodawca ID: 1492 |
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Spétka z o.0. !
ul. T. Bielaka 8 -}
77-230 Kepice i
Podstawa realizacji [
Umowa z dnia: 2014-12-15, numer systemowy: 15002052 |
Cel badari: } obszar regulowany prawnie
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Probka:
probki zleceniodawcy
028504/08/2015 Wodocigg Osowo 2212PWOD 0019 Woda uzdatniona ,
Osowo 12 - kuchnia ‘
Dane zwigzane z pobieraniem probek
Nr laboratoryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
probki
028504/08/2015 2015-08-18, godz.09:25 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO
19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki F
Barwa: brak Metnos¢: brak Zapach: brak
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakoriczenia badan —I‘
2015-08-18, godz.16:30 2015-08-18 2015-08-24 i
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen i
Spoérzadzit:

mgr Iéabrfé Pidrko

Brars Ochrony Srodowiske

¥ | Lokalizacje: Laboratoria:

ol Pszczyna 43-200, Cieszynska 52z 1 +48 32 449 2500 f +48 32 447 2072 Pszezyna 43-200, Cieszynska 52a
Poznan 61-655, Gronowa 81 t +48 32 449 2500 t/f +48 61 820 4031 Pilz £4-920, Nz Leszkowis 4
Wroclaw 54-424, Muchoborska 18 t +48 32 449 2500 1+48 71 358 7562 Dzialdowa  13-200, Hallera 35
Lszajsk 37-300, Wierzawice 874 1 +48 32 445 2500 f+4817 2411391 Lezajsk 37-300, Wierzawice 5§74
Szezecin 70-661, Gdanska 16 B t+48 81 421 3517 f+48 91 421 3517

www.pl.sgs.com |

' Member of the SGS Group (SGS SA)

NIP 566-000-56-08, REGON 00014425¢, Sgd Rejonowy die M. St. Warszawy w Werszewie, XHl Wydzial Gospoderczy Krejowego Rejestru Sedowego nr KRS 0000027334
Kapits! zekiadowy 10 144 200,00 zi



Strona nr 2/2

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/49897/08/2015

Pszczyna 2015-08-24

3 SR Wyniki badan | Niepewnos$é % 8 | Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Ident}g;?aﬁ;‘:mdy | rozszerzona i %Ei §, warto$ci wps)
028504/08/2015, g-g £ wskaznikow
<
pH 2 PN-EN ISO 10523:2012 (A) 7.5 10,3 TEIMW| 65-95%23
Przewodnosé elektryczna uS/em PN-EN 27888:1999 (A) 542 +55 TE MW/ < 250091723
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) <0,10 - Pl | DD s1923
Barwa mgPt/l PN-EN 1SO 7887:2012 (A) 5 & Pl { DD s 15923
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 = PS MW < #izd
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS (MW Apz3
Amonowy jon (NH,") mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A) < 0,05 = PS MW <05
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 - Pl MW pnz3
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
(A)
Liczba Escherichia coli jtk/100m!I PN-EN ISO 0 2 Pl (MW 0
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
(A)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml
U - niepewnosc metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspdiczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosc rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego

wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. nr61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010r., nr 72, poz. 466)

5)z3
4) 2.3
1) z3
5)i7) z3

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.
Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciagu roku.
Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C

Identyfikacja metody badawczej

Zastosowana procedura badawcza

PN-EN 1622:2006

Metoda uproszczona, parzysta, wyb6r niewymuszony

Objasnienia:
A - metodyka akredytowana

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; Pl - Pita
Wartosci wynikéw badar poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.

Autoryzowal:

DD - mgr Dominika Dgbrowska - Zastepca Kierownika Laboratorium Pita
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowia element oferty, dostepne s3 na stronie:
http://fwww.sgs.analizysrodowiska.pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktdre zrealizowano ustuge. Nalezy zwrécié szczegolng uwage na zagadnienia dotyczgce odpowiedzialnosci,

odszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcy i wediug Jego wskazéwek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnoéé jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkdw

wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega Sciganiu w §wietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badan i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposéb pobrania i reprezentatywnosc¢ prébki.




Kepice 1.09.2015

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociaggu lokalnego w miejscowosci Podgory, zaopatrujace] w wode miejscowos¢ Podgory
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Sp. z 0.0. po rozpatrzeniu danych zawartych w

sprawozdaniu z badan j.n.

Data Nr. Protokotu Nr zlecenia Miejsce Poboru

18.08.2015 SB/49899/08/2015 15002052 Podgory 5

Dokonalo oceny pobranych probek wody 1 na podstawie uzyskanych wynikow jakosci wody w

badanym zakresie

Stwierdza:

Przydatnosé¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego w Podgory.

Uzasadnienie:
W ramach sprawowanego nadzoru nad jakosciag wody pobrano probki wody z punktéw kontrolnych
na ujeciach wody. Wykonano badania proébek wody w zakresie bakteriologicznym 1
fizvkochemicznym. W probkach pobranych z wodociagu publicznego w Podgérach . nie
stwierdzono w badaniach mikrobiologicznych i fizykochemicznych przekroczenia ogdlnej liczby

bakterii. Badania wykazaly, ze woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/49899/08/2015

AB 1232
Pszczyna 2015-08-24

[ELRACRWTAEHOTOEL

Zleceniodawca

ID: 1492]

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Spétka z o.0.

ul. T. Bielaka 8
77-230 Kepice

Podstawa realizacji

Umowa z dnia: 2014-12-15, numer systemowy: 15002052

Cel badan:

obszar regulowany prawnie

Opis probek

Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Prébka:
prébki zleceniodawcy
028503/08/2015 Wodocigg Podgory 2212PWOD 0018 Woda uzdatniona
Podgoéry 5 -

Dane zwiazane z pobieraniem probek

Nr labotit;_ryjny Data pobierania Probkobiorca Metoda pobierania
probki i
028503/08/2015 2015-08-18, godz.10:05 Przedstawiciel Laboratorium PN-1SO 5667-5:2003, PN-EN ISO
19458:2007 (A)
Ocena organocleptyczna wykonana podczas pobierania probki
Barwa: brak Metnosé: brak Zapach: brak
Plan pobierania: |zgodnie z harmonogramem
Data rejestracii w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakoriczenia badan L
2015-08-18, godz.16:30 2015-08-18 2015-08-24 |
Uwagi |
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
porzadzit:

565 POLSKA Sp.zue
ul. Bamz B3
07-233 Warszawa

Lokalizacje:
Pszczyna
Poznan
Wrociaw
Lezajsk

Szezecin

Brania Ochrony Srodovaisks

t+4E 32 449 2500
t+48 32 449 2500
t +48 32 449 2500
t +48 32 449 2500
t+48 971 421 3517

43-200, Cieszynska 52a
61-655, Gronowa 81
54-424, Muchoborska 18
37-300, Wierzawice 874
70-681, Gdanska 16 B

f 48 32 447 2072
t/f +48 61 820 4031 Pilz
f+48 71 358 7562
f+48 17 241 1381
f+48 21421 3517

i

mgr I?abeia Pidrko

Laboratoria:
Pszezyna

Dzisldowo
Lezajsk

43-200, Cieszynska 522
64.920, Na Leszkowie 4
13-200, Hallera 35

37-300, Wierzawice 874

www.pl.sgs.com,

NIP 586-000-56-08, REGON 0001442538, Sad Rejono

Member of the SGS Group (SGS SA)

wy die M. St Werszawy w Werszawiz, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowsgo nr KRS 0000027334

Kapital zaekiedowy 10 144 200,00 zt



Strona nr 2/2 Pszczyna 2015-08-24
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/49899/08/2015

A i Wyniki badar | Niepewnos¢ | ¢l & | popuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka dentyfikacs mt_atody rozszerzona \Y) §E 2 warto$ci (yps)
badawczej T e ) =3 AR
028503/08/2015 E'é‘ £ wskaznikow
11 <
pH - PN-EN 1SO 10523:2012 (A) 7,7 +0,3 TE (MW| 65-95923
Przewodnosé elektryczna pSicm PN-EN 27888:1999 (A) 374 +38 TE MW <2500%1723
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) . 0,10 +0,03 Pl DD 4 b
Barwa mgPYl PN-EN ISO 7887:2012 (A) 5 - PI{DD s15923
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS | BS - Hz3
Liczba progowa smaku (TFN) = PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS | BS -4z
Amonowy jon (NH,") mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A) < 0,05 % PS | BS <05
Liczba bakterii grupy coli jtk/100m| PN-EN ISO 0 - Pl MW pn=
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
(A)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 - Pl MW 0
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
(A)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 mli
U - niepewno$¢ metody badari fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspélczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnos¢ rozszerzona podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 18036:2011.
NDS - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010 ., nr 72, poz. 466)

M Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

iz Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidiowych zmian.

W22 Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciggu roku.

Sinrza Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
Identyfikacja metody badawczej Zastosowana procedura badawcza

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybdr niewymuszony

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana
Miejsce wykonania badarn: TE - teren; PS - Pszczyna; Pl - Pita
Wartosci wynikéw badari poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.

Autoryzowat:

BS - mar Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych

DD - mgr Dominika Dabrowska - Zastepca Kierownika Laboratorium Pia
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogdlnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sa na stronie:
http://www.sgs.analizysrodowiska. pl/podstrona/usiugi), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwrocic szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowar i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca i wedtug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponesi odpowiedzialnos¢ jedynie przed Zlecenicdawes; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiazkow
wynikajacych z zawartych porozumien. g

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega Sciganiu w Swietle prawa.
Dokument moze byc wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan | pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sie tylko do badanych prabek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnosé probki.




Kepice 01.09.2015

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociaggu lokalnego w miejscowosci Przyjezierze, zaopatrujacej] w wodg miejscowosc
Przyjezierze.
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Sp. z 0.0. po rozpatrzeniu danych zawartych w

sprawozdaniu z badan j.n.

Data Nr. Protokétu Nr zlecenia Miejsce Poboru

18.08.2015 SB/49901/08/2015 Przyjezierze 3
15002052

Dokonalo oceny pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikéw jakosci wody w
badanym zakresie
Stwierdza:
Przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego w Przyjezierze.
Uzasadnienie:

W ramach sprawowanego nadzoru nad jakoscig wody pobrano probki wody z punktéw kontrolnych
na ujeciach wody. Wykonano badania probek wody w zakresie bakteriologicznym 1
fizykochemicznym. W probkach pobranych z wodociagu publicznego w Przyjezierzu, nie
stwierdzono w badaniach mikrobiologicznych i fizykochemicznych przekroczenia ogodlnej liczby

bakterii. Badania wykazatly, ze woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym.

mgr inz.\Adam|@onciarz
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/49901/08/2015

RN
K\ | I".r’

PCA

\ /1,
\\\\ S /,’
:\\g//e PoLskie CENTRUM
— AKREDYTACS!
=
,/’////-\\\\:\\ BADANIA
mmn )
AB 1232

Pszczyna 2015-08-24

Zleceniodawca

G ERARRINTR
e oibsder]

ID: 1492

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne] Kepice Spotka z 0.0.

ul. T. Bielaka 8
77-230 Kepice

Podstawa realizacji

Umowa z dnia: 2014-12-15, numer systemowy: 15002052

Cel badan: obszar regulowany prawnie
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Préobka:
probki zleceniodawcy
028502/08/2015 Wodocigg Przyjezierze 2212PWOD 0027 Woda uzdatniona
Przyjezierze 3

Dane zwiazane z pobieraniem probek

Nr labo;itlgryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
pr ]
028502/08/2015 2015-08-18, godz.10:45 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN 1SO
19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania préobki

Barwa: brak

Metnosé: brak

Zapach: brak

Plan pobierania:

zgodnie z harmonogramem

Data rejestraciji w laboratorium

Data rozpoczecia badan

Data zakonczenia badan

2015-08-18, godz.16:30

2015-08-18

2015-08-24

Uwagi

Stan prébki w chwili dostarczenia do laboraterium nie budzi zastrzezen

dzit:
la Piérko

Seo

Brarva Ucheany Sradowiska

97| Lokalizacje:

Pszezyna 43-200, Cieszynska 52a t+48
Poznan 61-655, Gronowa 81 t+48
Wroctaw $4-424, Muchoborska 18 t+48
Lezajsk 37-300, Wiaerzawice 874 t +48
Szezecin 70-661, Gdanska 16 8 t+d8

32 449 2500 f +48 32 447 2072
32 448 2500 t/¢ +48 61 820 4031
32 449 2500 f+48 71 358 7562
32 443 2500 f+a8 17 241 1391
91 421 3577 £ +48 91 421 3517

ul, &

Branca Goinain
ul. Cieszyhiska B2A, 42 )
L4817 443 25 00; fax +48 32 447 L0 7

e
" e

Laboratoria:

Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a
Pila 64-920, Na Leszkowie 4
13-200, Hallera 35
37-300, Wierzawice 874

Dzialdowo
Lezajsk

www.pl.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

NIP 586-000-66-08. REGON 000144259, Sad Rejonowy dla M. St Werszawy w Werszawie, Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego ni KRS 0000027334

Kapital zekiadowy 70 144 200,00 zi



Strona nr 2/2

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/49901/08/2015

Pszczyna 2015-08-24

A Wyniki badar | Niepewnosé & ¥ | Dopuszczaine
Oznaczany parametr Jednostka Idsntyfikacja m?tody rozszerzona "/ ,§j 8 wartoéci (yps)
badawczej o | & SR
028502/08/2015 = -; £ wskaznikow
P
pH z PN-EN ISO 10523:2012 (A) 7.9 +0,3 TE[MW| 65-95%:°
Przewodnosé elektryczna pS/cm PN-EN 27888:1999 (A) 261 +27 MW | <2500% 17 23
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) 0,46 +0,14 DD PPETFE
Barwa mgPVI PN-EN ISO 7887:2012 (A) 5 - DD < 159423
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 = BS -923
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 = BS =h=3
Amonowy jon (NH,") mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A) <0,05 . BS <05
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 - Mw pn23
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
(A)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 - Mw 0
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
(A)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml
U - niepewnos¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspotczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosc rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego

wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. nr61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010 ., nr 72, poz. 466)

B2 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

4 z3 Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

1ped Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciagu roku.
5)i7)z3

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C

Identyfikacja metody badawczej

Zastosowana procedura badawcza

PN-EN 1622:2006

Metoda uproszczona, parzysta, wybér niewymuszony

Objasnienia:
A - metodyka akredytowana

Miejsce wykonania badan: TE - teren: PS - Pszczyna; Pl - Pita
Warto$ci wynikéw badar poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej doinej granicy oznaczalnosci metody.

Autoryzowat:

BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych
DD - mgr Dominika Dabrowska - Zastepca Kierownika Laboratorium Pita
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

Branza Cohirony Sro
yilsks 524, £3-20
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------ Koniec dokumentu ------
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Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Og6lnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWS$U stanowig element oferty, dostepne sg na stronie:

http://www sgs analizysrodowiska.pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwrécié szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,

adszkodowafl i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcg i wedtug Jego wskazowek, jesli

takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialno$é jedynie przed Zleceniodaw:

wynikajgcych z zawartych porozumieri.

ca, niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podiega $ciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze byc wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czgsciowe jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badar i pomiarow zestawione w niniejszym dokumencie odnosz3 sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposéb pobrania i reprezentatywnosc probki,



Kegpice 1.09.2015

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociagu lokalnego w miejscowosci Biesowice zaopatrujacej w wodg
miejscowos¢ Biesowice- Ciecholub.
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Sp. z 0.0. po rozpatrzeniu danych

zawartych w sprawozdaniu z badan j.n.

Data Nr. Protokotu Nr zlecenia Miejsce Poboru
18.08.2015 [SB/49900/08/2015 15002052 Ciecholub 18

Dokonalo oceny pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikow jakosci wody w

badanym zakresie

Stwierdza:

Przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego w Biesowicach.

Uzasadnienie:
W ramach sprawowanego nadzoru nad jakoscig wody pobrano probki wody z punktow kontrolnych
na ujeciach wody. Wykonano badania probek wody w zakresie bakteriologicznym 1
fizykochemicznym. W prébkach pobranych z wodociggu w Biesowicach i Ciecholubiu nie
stwierdzono w badaniach mikrobiologicznych i fizykochemicznych przekroczenia ogdlnej liczby

bakterii. Badania wykazaly, ze woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym.

Specjalista_
ds. eksploatacji wodociagow

mgr inz. Adam Gonciarz
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Zleceniodawca

ID: 1492 |

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Spétka z 0.0.

ul. T. Bielaka 8
77-230 Kepice

Podstawa realizacji

Umowa z dnia: 2014-12-15, numer systemowy: 15002052

Cel badan:

obszar regulowany prawnie

Opis probek ;
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Prébka:
prébki zleceniodawcy |
028505/08/2015 Wodocigg Biesowice 2212PWOD 0020 Woda uzdatniona
Ciecholub 18 - kuchnia

Dane zwiazane z pobieraniem prébek

Nr Iabo:::;t}gryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
probki
028505/08/2015 2015-08-18, godz.10:25 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO

19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania prébki

Barwa: brak

Metnosé: brak

Zapach: brak

Plan pobierania:

zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium

Data rozpoczecia badan

Data zakonczenia badan i

2015-08-18, godz.16:30

2015-08-18

2015-08-24

Uwagi

Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen

Btarie Ochony Sredowiska

Lokalizacje:

Pszczyna 43-200, Cieszynska 525
Poznan 61-655, Gronowa 81
Wroctaw 54-424, Muchoborska 18
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
Szczecin 70-661, Gdanska 16 B

Sporzadzit:
mgr Izabela Piérko
|

stugi Klienta

Laboratoria:

f+48 32 447 2072 Pszczyna
t/f +48 61 820 4031 Pita

f+48 71 358 7562 Dzizldowo
f+48 17 241 1321 Lezajsk
f+48 91 421 3517

t +48 32 449 2500
1 +48 32 448 2500
t+45 32 448 2500
t +4€ 32 448 2500
t +48 971 421 3577

43-200, Cigszynska 52a
€4-920, Na Leszkowie 4
13-200, Hallera 35

37-300, Wierzawice 874

www.pl.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA}

NIP 586-000-56-08, REGON 000144258, Sad Rejonowy dla M. St. Werszawy w Werszawie, Xl Wydzie! Gospodsrezy Krejowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334

Kapitsl zeklsdowy 10 144 200,00 z¢
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/49900/08/2015

Pszczyna 2015-08-24

: [ iki 4 | Niepewnosé | <€ T
Oznaczany parametr Jednostka Ident;;)f:;aaﬁgetody il e rozszerzona w gﬁ: E Do;::'.;sr;z:s’z:il?:t)s)
e 028505/08/2015| %E i; wskaznikow
pH - PN-EN I1SO 10523:2012 (A) 7.6 +0,3 TE |MW 6,5-959=3
Przewodno$¢ elektryczna uSfcm PN-EN 27888:1999 (A) 421 +43 TE MW | <250091723
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Mangan (Mn) ugft PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) <4,0 - PS | BS <50
Zelazo (Fe) g/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) <60,0 . PS|BS <200
Metnoscé NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) <0,10 = Pl |DD <1423
Barwa mgPtl - PN-EN ISO 7887:2012 (A) 5 » Pl iDD 15923
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS | BS Az
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS|BS -z3
Amonowy jon (NH,") mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A) < (0,05 - PS | BS <05
Liczba bakterii grupy coli jtk/100mI PN-EN ISO 0 - Pl MW g.=s
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
(A)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 = Pl {MW 0
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
(A)

jtk/100mi - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml
U - niepewnosc metody badar fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspolczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnos¢ rozszerzong podano dia analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego

wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

NDS - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010 ., nr 72, poz. 466)

5)z3
4) 2.3
123

5)i7)z3

Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian.
Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciggu roku.
Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C

Identyfikacja metody badawczej

Zastosowana procedura badawcza

PN-EN 1622:2006

Metoda uproszczona, parzysta, wybér niewymuszony

Objasnienia:
A - metodyka akredytowana

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; Pl - Pita
Wartosci wynikéw badar poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.

Autoryzowat:

BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych
DD - mgr Dominika Dabrowska - Zastepca Kierownika Laboratorium Piia
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogélinymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sg na stronie:

hﬂp:.';‘www.sgs,analizysrodowfska.pllpodstrcnaluslugi)
odszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.

. W oparciu o ktore zrealizowano ustuge. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zagadnienia dotyczgce odpowiedzialnosci,

Ustuge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcy | wediug Jego wskazéwek, jesli

takowe zostaty podane. SGS Poiska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnogé jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z real

wynikajgcych z zawartych porozumien.

izowania praw i obowigzkéw

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podiega $ciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze byc wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badar i pomiaréw zestawione w ninigjszym dokumencie odnoszg sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze prébki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposéb pobrania i reprezentatywnosé probeki.



Kepice 1.09.2015

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociagu lokalnego w miejscowosci Chorowo, zaopatrujacej w wodg miejscowos¢
Chorowo.
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Sp. z 0.0. po rozpatrzeniu danych zawartych w

sprawozdaniu z badan j.n.

Data Nr. Protokotu Nr zlecenia Miejsce Poboru
18.08.2015 SB/49898/08/2015 Chorowo 2

15002052

Dokonato oceny pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikéw jakosci wody w
badanym zakresie
Stwierdza:
Przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego w Chorowie.
Uzasadnienie:

W ramach sprawowanego nadzoru nad jakos$ciag wody pobrano probki wody z punktéw kontrolnych
na ujeciach wody. Wykonano badania probek wody w zakresie bakteriologicznym 1
fizykochemicznym. W prébkach pobranych z wodociggu publicznego w Chorowie, nie stwierdzono
w badaniach mikrobiologicznych i fizykochemicznych przekroczenia ogdlnej liczby bakterii.

Badania wykazaly, Zze woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym.
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PRAWOZDANIE Z BADAN N 108/ I
s BADAN NR SB/49898/08/2016 RS
Zleceniodawca ID: 1492]
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Spétka z o.0.
ul. T. Bielaka 8
77-230 Kepice
Podstawa realizacji |
Umowa z dnia: 2014-12-15, numer systemowy: 15002052
Cel badarn: obszar regulowany prawnie
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Probka:
~ probki zleceniodawcy
028507/08/2015 Wodocigg Chorowo 2212PWOD 0024 Woda uzdatniona
Chorowo 2
Dane zwiazane z pobieraniem prébek
Nr Iabo;zt:!ryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
prébki
028507/08/2015 2015-08-18, godz.09:45 Przedstawiciel Laboratorium PN-1SO 5667-5:2003, PN-EN 1SO
19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania prébki
Barwa: brak Metnos¢: brak Zapach: brak |
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem
Data rejestracii w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakoriczenia badan
2015-08-18, godz.16:30 2015-08-18 2015-08-24
Uwagi_
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
mgr | Pi-érko
Kierownik Biura/Obstugi Klienta

SGE Polcks Sn. 2 0. 0,

L T V1]

ul. £
Broni s
ul. Cieszy vk s ;
tel. +48 32 449 25 GUr tux 1EL G add L s
E
SGS POLSKA Sp 200 | Branvs Ochrony Seodowisia

- u Bema 2 | | okalizacje: Laboratoria:

PR Waaane | poacayna 43.200, Cieszynska 52a t +48 32 449 2500 f +48 32 447 2072 Pszczyna  43.200, Cieszynska 52a
Poznan 61-855, Gronowa 81 t +48 32 449 2500 t/f +48 61 820 4031 Pila 64-920, Na Leszkowie 4
Wrociaw 54-424, Muchoborska 18 t +48 32 449 2500 f+48 71 358 7562 Dziaidowo 13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wiarzawice 874 t +48 32 449 2500 f+48 17 241 1391 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
Szczecin 70-661, Gdanska 16 B t +48 91 421 3517 {44881 421 3517

www pl.sgs.com

] Member of the SGS Group [SGS SA)

NIP 586.000-56-08, REGON 000144258, Sad Rejonowy dia M St Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334
Kapital zakiadowy 10 144 200,00 2
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/49898/08/2015

) Wyniki badan | Niepewnosé % € | Dopuszczaine
Identyfikacja metody wi 8%l 3 :
Oznaczany parametr Jednostka hadaweze} rozszerzona % 8 wartoéci ps)
028507/08/2015 §-§ 2 wskaznikow
<
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A) 76 0,3 TE (MW| §5-9,59%22
Przewodnosé elektryczna uSicm PN-EN 27888:1999 (A) 409 +41 TE MW | <2500%i7 23
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Metnosc NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) 0,14 +0,05 Pl |DD < el
Barwa mgPV| PN-EN ISO 7887:2012 (A) 5 = Pl | DD 15422
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS | BS - 923
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS | BS -9z3
Amonowy jon (NH,") mg/! PN-EN SO 11732:2007 (A) < 0,05 y PS | BS <05
Liczba bakterii grupy coli jtk/100mi PN-EN I1SO 0 = Pl MW 0 he=s
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
(A)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 - Pl IMW 0
9308-1:2004+Ap1:2005+AC: 2009
(A)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi

U - niepewnos$¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosc rozszerzong. Wspétczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnoéci 95%.
Niepewnosé rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego

wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. nr61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010 r., nr 72, poz. 466)

8=3 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

Hza Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.

DiEs Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciggu roku.

NEN<3 Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
Identyfikacja metody badawczej Zastosowana procedura badawcza

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; Pl - Pia

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalno$ci metody.

Autoryzowat:

BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dzialu Analiz Organicznych

DD - mgr Dominika Dabrowska - Zastepca Kierownika Laboratorium Pita
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

=1

THRRVERNEATE
tel. +48 32 443

29

------ Koniec dokumentu ------
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Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sg na stronie:

hitp://www.sgs.analizysrodowiska. pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktdre zrealizowano ustuge. Nalezy zwrocic szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,

odszkodowar i jurysdykciji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcy i wedlug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosc jedynie przed Zleceniodaweg; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i cbowigzkéw

wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega Sciganiu w Swietle prawa.

Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za pochodzenie, spesob pobrania i reprezentatywnosc probki




Kepice 1.09.2015

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociagu lokalnego w miejscowosci Warcino, zaopatrujace] w wode
miejscowos¢ Warcino.
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Sp. z 0.0. po rozpatrzeniu danych

zawartych w sprawozdaniu z badan j.n.

Data Nr. Protokétu Nr zlecenia Miejsce Poboru
18.08.2015 SB/49896/08/2015 15002052 Warcino 39

Dokonalo oceny pobranych probek wody i1 na podstawie uzyskanych wynikow jakosci wody w

badanym zakresie

Stwierdza:

Przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego w Warcinie.

Uzasadnienie:

W ramach sprawowanego nadzoru nad jakoscig wody pobrano probki wody z punktéow kontrolnych
na ujeciach wody. Wykonano badania probek wody w zakresie bakteriologicznym i
fizykochemicznym. W prébkach pobranych z wodociagu publicznego w Warcinie nie stwierdzono
w badaniach mikrobiologicznych 1 fizykochemicznych przekroczenia ogolnej liczby bakterii.
Pomimo przekroczenia metnosci [ mieszezace si¢ w warunkowym dopuszczeniu wody do spozycia
zgodnie z decyzja S.E.O.I/SHK/D-U-4/12/622] , woda w badanym zakresie odpowiada

wymaganiom sanitarnym.
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ID: 1492

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunainej
ul. T. Bielaka 8
77-230 Kepice

Kepice Spotka z 0.0.

Podstawa realizacji

Umowa z dnia: 2014-12-15, numer systemowy: 15002052

Cel badan: obszar regulowany prawnie
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Prébka:
probki zleceniodawcy
028506/08/2015 Wodociag Warcino 2212PWQOD 0022 Woda uzdatniona
Warcino 39
Dane zwiazane z pobieraniem probek
Nr laboratoryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
probki
028506/08/2015 2015-08-18, godz.09:04 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN 1SO
19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki

Barwa: brak

Metnosé: brak

Zapach: brak

Plan pobierania: |zgodnie z harmonog

ramem

Data rejestraciji w laboratorium

Data rozpoczecia badan

Data zakoriczenia badan

2015-08-18, godz.16:30 2015-08-18 2015-08-24
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
Sporzadzit:
mgr Izabela Piérko

SGS POLSKA Sp 200 | Branza Uchrony Srodowisia

57 | Lokalizacje:

Pszczyna 43-200, Cieszynska 52z t+48
Paznan 61-655, Gronowa 81 t+48
Wroctaw 54-424, Muchoborska 18 t+48
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t+48
Szczecin 70-661, Gdanska 16 B t+48

32 449 2500 #+48 32 447 2072
32 448 2500 t/f +48 61 820 4031
32 449 2500 f+48 71 358 7562
32 449 2500 f +48 17 241 1391
91 421 3517 £ +48 81 421 3517

Laboratoria:
Pszczyna
Pita
Dzialdowo
Lezajsk

a oA, 45-200 Pszezyna
S 06 fax +48 32 447 2072

~
g

43-200, Cieszynska 52a
64-920, Na Leszkowie 4
13-200, Hallera 35

37-300, Wierzawice 874

www. pl.sgs com

Member of the SGS Group [SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dia M. St Warszawy w Werszawie, XIl Wydziel Gospodarczy Krajowego Rejestru Sedowego ni KRS 0000027334

Kepitel zakisdowy 10 144 200,00 z¢
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Pszczyna 2015-08-24

iki 7 | Niepewnosé €l ®
Oznaczany parametr Jednostka ldenty;::z;vj:: ;ne?tody et roz:zelzona o §_§ é Do':vl:\sr::s'z:i'?:nm
028506/08/2015 é’; § wskaznikéw

pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A) 7.8 +0,3 TE IMW| 65-95%23
Przewodnosé elektryczna uStem PN-EN 27888:1999 (A) 297 +30 TE MW | <2500%1723
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Mangan (Mn) g/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) 14,8 1,5 PS | BS < 50
Zelazo (Fe) g/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) 195 +20 PS | BS £200
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) 1,75 40,53 Pl | DD stmz?
Barwa mgPY/ PN-EN ISO 7887:2012 (A) 10 - Pl DD 15922
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS | BS -9z3
Liczba progowa smaku (TFN) z PN-EN 1622:2006 (A) <2 = PS | BS -3 =3
Amonowy jon (NH,*) mg/l PN-EN 1SO 11732:2007 (A) < 0,05 . PS | BS <05
Liczba bakterii grupy coli jtk/100mi PN-EN ISO 0 . P IMW o"=3

9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

(A)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN I1SO 0 - Pl MW 0

9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

(A)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi

U - niepewnosc metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnos¢ rozszerzong. Wspétczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewno$é rozszerzona podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego

wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. nr61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010 r., nr 72, poz. 466)

e Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

23 Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

nias Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% prébek w ciagu roku.

ArLTRS Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwoéci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C

Identyfikacja metody badawczej

Zastosowana procedura badawcza

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; Pl - Pia

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.

Autoryzowat:

BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych

DD - mgr Dominika Dabrowska - Zastepca Kierownika Laboratorium Pita
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

------ Koniec dokumentu
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Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sa na stronie:

http://www.sgs.analizysrodowiska.pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktore zrealizowano ustuge. Nalezy zwrocié szczegdlng uwage na zagadnienia dotyczgce odpowiedzialnosci,

odszkodowar i jurysdykcji zawarte w owsu.

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcq i wedtug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnos¢ jedynie przed Zleceniodawcg; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow

wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega sciganiu w Swietle prawa
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w cato$ci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badar i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnosza sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedziainosci za pochodzenie, sposdb pobrania i reprezentatywnasc probki.




