Kepice 14.03.2016

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociagu lokalnego w miejscowosci Przytocko zaopatrujacej w wodeg
miejscowosc Przytocko.
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Kgpice Sp. z 0.0. po rozpatrzeniu danych

zawartych w sprawozdaniu z badan j.n.

Data Nr. Protokotu Nr Badania Miejsce Poboru
2.03.2016 SB/10294/03/2016 16000670 SUW Przytocko

Dokonalo oceny pobranych prébek wody i na podstawie uzyskanych wynikow jakosci wody w

badanym zakresie

Stwierdza:

Przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego w Przytocko.

Uzasadnienie:
W ramach sprawowanego nadzoru nad jako$cig wody pobrano probki wody z punktéw kontrolnych
na ujeciach wody. Wykonano badania probek wody w zakresie bakteriologicznym 1
fizykochemicznym. W probkach pobranych z wodociagu w m. Przytocko nie stwierdzono w
badaniach mikrobiologicznych i fizykochemicznych przekroczen. Badania wykazaly, ze woda w
badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym zgodnym z rozporzqdzeniem Ministra

Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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| Zleceniodawca ID: 1_432—ﬂ
' Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Spétka z 0.0. '
ul. T. Bielaka 8

77-230 Kepice

Podstawa realizacji

Umowa z dnia: 2015-12-03, numer systemowy: 16000670

Obszar badarn: obszar regulowany prawnie
Cel badan: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Probka:
prébki zleceniodawcy
010272/02/2016 | Wodocigg Przytocko 2212PWOD 0026 Woda uzdatniona
| Przytocko - SUW

Dane zwiazane z pobieraniem prébek

Nr |ab°$ht?ryj"y Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
prébki
010272/02/2016 2016-03-02, godz.10:45 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO
19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki

T
I

Barwa: brak lr\llt—;tm:é,c';: brak Zapach: brak

Plan pobierania: |zgodnie z harmonogramem

Data rejestraciji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakoriczenia badan
2016-03-02, godz.16:30 | 2016-03-02 2016-03-07
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
SGS Polska S Sporzadzi:
01-233 Warszawa, U;:!).-Bin% 303' mgr inz. Sylwia Skorzybot

NIP: 5860005608

Laboratoriym Sredowiskowe [(’_\}kﬂrr:ig.)k

Environment. Health & Safety

43-200 Pszczyn: i : jali
¥na, ul. Cieszyriska 52a Specjalista ds. proje

tel. 32 4493500, f4x. 35 4472072 tow Srodowiskowych
s

Lokalizacje Labaoratana
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Oznaczany parametr Jednostka eno/ikacia motody e Niepewnos¢ %é % DOT::;;::T(‘:DS}
i hadawcesl 010272/02/2016, "OZSZerzona §§ § | wskanikow
<
PH | - | |PN-ENISO10523:2012 (A) 7.8 +0,3 TE MW 65-95%22
| Przewodnosc elektryczna | uSlem | |PN-EN 27888:1999 (A) 335 +34 TE MW/ <2500% 723
| wtasciwa (PEW) w temp. 25°C | | |
Metnosé | NTU ' |PN-EN ISO 7027:2003 (A) j 0,29 +0,09 Pl MW <1423
Barwa | mgP/I | |PN-EN ISO 7887:2012 (A) 5 8 Pl MW RS
Liczba progowa zapachu (TON) - ! PN-EN 1622:2006 (A) <1 N PS MW -423
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) | <1 - PS 'MW -9z3
Amonowy jon (NH,") | mgl PN-EN 1SO 11732:2007 (A) | 0,08 +0,02 PS MW < 0,50
Liczba bakterii grupy coli L jtk/100mI PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) 0 N PIIMW/ p"z3
Liczba Escherichia coli | jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) 0 - PI MW/ 0

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2015r., poz. 1989)
Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

5)z3

4) z3

5)i7)z3

1} 23

Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciagu roku.

Norma/procedura badawcza

Data, wersja iflub informacje dodatkowe

!
| PN-EN 1622:2006

Metoda uproszczona, parzysta, wybdr niewymuszony

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; Pl - Pita
Wartosci wynikéw badar poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.

Niepewnos¢ metody badar fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosc rozszerzona. Wspétczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosc¢ rozszerzona podano dla analizy.

Autoryzowat:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Pol
01-233 War:

ska Sp. z 0. 0
Szawa, ul. Bema 83

NIP: 5860005608

Laboratorium Srg

dowiskowe

Enwronmem. Heaith & Safety

43-200 Pszcz

yna, ul. Ci
tel. 32 449250¢: !ax(?lg

24472072

------ Koniec dokumentu ------

szyfska 52a

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogélinymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowia element oferty, dostepne sa na stronie:
http://www.sgs.analizysrodowiska.pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwrdcié szczegéing uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowarn i jurysdykcji zawarte w OWSU
Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w ninigjszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcg | wedtug Jego wskazowek, jesli

takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | obowigzkow
wynikajgcych z zawartych porozumien.
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy | wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze byc¢ wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badar i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnosza sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za pochodzenie, sposéb pobrania i reprezentatywno$é probki.




Kepice 18.03.2016

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociagu lokalnego w miejscowosci Mzdowiec zaopatrujacej w wodg miejscowose
Mzdowiec.
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Sp. z 0.0. po rozpatrzeniu danych zawartych w

sprawozdaniu z badan j.n.

Data Nr. Protokétu Nr zlecenia Miejsce Poboru
2.03.2016 SB/10293/03/2016 1600067 Hydrofornia Mzdowiec

Dokonato oceny pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikow jakosci wody w

badanym zakresie

Stwierdza:

Przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego w Mzdowiec.

Uzasadnienie:
W ramach sprawowanego nadzoru nad jako$cia wody pobrano probki wody z punktow kontrolnych
na ujeciach wody. Wykonano badania probek wody w  zakresie bakteriologicznym i
fizykochemicznym. W prébkach pobranych z wodociagu publicznego w m. Mzdowiec nie
stwierdzono w badaniach mikrobiologicznych i fizykochemicznych przekroczen. Badania
wykazaly, ze woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitammym zgodnie 2z
rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi.
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iZleceniodawca ID: 1492E
i Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Spétka z 0.0.
[ul. T. Bielaka 8

| 77-230 Kepice

Podstawa realizacji

Umowa z dnia: 2015-12-03, numer systemowy: 16000670
Obszar badari: obszar regulowany prawnie
Cel badarni: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Prébka:
probki zleceniodawcy
010270/02/2016 Wodocigg Mzdowiec 2212PWOD 0266 Woda uzdatniona
Mzdowiec - hydrofornia - wpds
Dane zwigzane z pobieraniem prébek
Nr Iabo‘;:tlgryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
prébki
010270/02/2016 2016-03-02, godz.09:15 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO
| | 19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania prébki ﬂ
J} Barwa: brak Metnos¢: brak Zapach: brak
Plan pobierania: ]zgodnie z harmonogramem
1 Data rejestraciji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakoriczenia badan I
! 2016-03-02, godz.16:30 2016-03-02 2016-03-07 _
] Uwagi |
' Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
SGS Polska Sp.zo. o, Sporzgdzi:

01-233 Warszawa, y|. Bema 33
NIP: 5860005603
é_ab_oratorfum Srodowiskowe

41-20%vg?nmem. Heaith & Safety
<-<U0 Pszczyna, yi, Cieszynska 52a
tel. 32 4482500: fax: 32 4472072
-

Lokalizacje

Skorzybot

(5% ort 3:_\.\\

Specjalista ds. proje

mgr inz. Sylvyia‘

toéw srodowiskowych

Laboratonia
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[ A 2 =
Oznaczany parametr Jednostka Identiﬁl:’acja [pucdy LA Niepewnos¢ "ég g DD;::I::;_Z;I ?:DS)
| A 010270/02/2016, "OZSZerZona §§ § | wskanikow
i pH j - | |PN-ENISO 10523:2012 (A) 7.6 +0,3 TE MW| §5-95%23
| Przewodnosé elektryczna | uSlem PN-EN 27888:1999 (A) 537 +54 TE MW <2500% 1722
| wiasciwa (PEW) w temp. 25°C | i |
 Metnos¢ | NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) 0,39 +0,12 PLIMW | g1
'Barwa | mgPYI PN-EN ISO 7887:2012 (A) 5 . Pl MW A3
| Liczba progowa zapachu (TON) . PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS MW _z3
| Liczba progowa smaku (TFN) [ PN-EN 1622:2006 (A) i <1 5 PS |MW JH28
| Amonowy jon (NH,") J mg/! PN-EN I1SO 11732:2007 (A) 0.06 +0,02 PS MW <0,50

Liczba bakterii grupy coli | jtkr100m PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 (A) | 0 - Pl MW o"nz3
[Liczba Escherichia coli jtk/100ml | PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 (A) 0 - Pl MW 0

jtk/100ml - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

i Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

9=s Akceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawidtowych zmian.

kTR Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wtasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C

fhed Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% probek w ciagu roku.

Normal/procedura badawcza Data, wersja illub informacje dodatkowe
PN-EN 1622:2006 | Metoda uproszczona, parzysta, wybér niewymuszony
Objasnienia:

A - metodyka akredytowana

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; PI - Pita

Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem mnigjszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnos¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspétczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosc rozszerzong podano dla analizy.

Autoryzowat:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp.zo.0
01-233 Warszawa, y|. Bema; 33'
NIP:; 5360005608
é_ab‘oratorfum Srodowiskowe
43-20rl1]wr?nment, Heailth & Safety
L Pszczyna, ui, Cieszynska 52a
tel. 32 449259¢- fax: 32 4472072

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogdlnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowia element oferty, dostepne sa na stronie:
http:/iwvww.sgs.analizysrodowiska. pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowan i jurysdykcji zawarte w QWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca i wedtug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialno$¢ jedynie przed Zleceniodawca; ninigjszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | obowigzkéw
wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w swietle prawa.

Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnosza si¢ tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnos$¢ probki.




Kegpice 14.03.2016

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociagu lokalnego w miejscowosci Mzdoéwko zaopatrujacej w wodg miejscowosc
Mzdéwko.
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Sp. z 0.0. po rozpatrzeniu danych zawartych w

sprawozdaniu z badan j.n.

Data Nr. Protokétu Nr zlecenia Miejsce Poboru
2.03.2016 SB/10292/03/2016 16000670 SUW Mzdéwko

Dokonalo oceny pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikow jakosci wody w

badanym zakresie

Stwierdza:

Przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego w Mzdowko.

Uzasadnienie:
W ramach sprawowanego nadzoru nad jakoscig wody pobrano prébki wody z punktow kontrolnych
na ujeciach wody. Wykonano badania probek wody w zakresie bakteriologicznym i
fizykochemicznym. W probkach pobranych z SUW w Mzdoéwku nie stwierdzono w badaniach
mikrobiologicznych i fizykochemicznych przekroczen. Badania wykazaly, ze woda w badanym
zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym zgodnym z rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia

13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
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UL AWM

I Zleceniodawca

ID: 1492

|ul. T. Bielaka 8
77-230 Kepice

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Spétka z 0.0.

Podstawa realizacji

Umowa z dnia: 2015-12-03, numer systemowy: 16000670

Obszar badarn: obszar regulowany prawnie
Cel badani: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci
Opis préobek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Prébka:
probki zleceniodawcy
010267/02/2016 Wodocigg Mzdowko 2212PWOD 0023

Mzdowko - SUW - wpds

Woda uzdatniona

Dane zwigzane z pobieraniem probek

Nr laboratoryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
Probki
010267/02/2016 2016-03-02, godz.09:55 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO
j 19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki
Barwa: brak

Metnosé: brak

Zapach: brak

Plan pobierania:

|zgodnie z harmonog

ramem

‘ Data rejestraciji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakoriczenia badan ﬂ
$ 2016-03-02, godz.16:30 l 2016-03-02 2016-03-07
| Uwagi |
; Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
\

SGS Polska Sp. z o, o, Sporzadzit

01-233 Warszawa, . Bema 83
NIP: 5860005608
Lab_aratorium Srodowiskowe
43_21':;]rév;r9;qmem, Health & Safety
il z}ifzysz}jolil Cieszyrska 52a
i fax: 32 4472072

Lokalizacje

magr inz. Syl\(via Skorzybot

5&@1 p\b.\ _

Specjalista ds. projektow srodowiskowych
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| ] —
Oznaczany parametr Jednostka Identybfikacja m?tody ik Higpawnoee g,’% % Dosvuasrfséz:i"(l:os}
’ gnanie 010267/02/2016| "OZSZerzona §§ ,§ wskaznikéw
<
| pH - | |PN-ENISO 10523:2012 (A) 73 +0,3 TE [MW| 65-9,5922
| Przewodnosé elektryczna uSfem | |PN-EN 27888:1999 (A) _ 657 +66 TE [MW| <2500%17 =2
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C { |
Metnosc | NTU | |PN-EN ISO 7027:2003 (A) . <0,10 - Pl MW <1923
|Barwa | mgPyI PN-EN 1SO 7887:2012 (A) ‘ 5 - PL MW | -4)za
' Liczba progowa zapachu (TON) J % PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS MW | -4z3
Liczba progowa smaku (TFN) 1 - PN-EN 1622:2006 (A) | <1 - PS MW =Ay28
Amonowy jon (NH,") mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A) , 0,08 +0,02 PS MW 0,50
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) ; 0 B PL | MW 0723
| Liczba Escherichia coli | jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) | 0 - Pl MW | 0

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml
NDS - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

5) 2.3

4) z.3

5)i7) 23

1) z3

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciagu roku.

Normal/procedura badawcza

Data, wersja illub informacje dodatkowe

PN-EN 1622:2006

Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony

Objasnienia:
A - metodyka akredytowana

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; Pl - Pita
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku penizej doinej granicy oznaczalnosci metody.

Niepewnos$c metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzona. Wspéiczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosc¢ rozszerzong podanoe dla analizy.

Autoryzowat:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Pols

01-233 Warszawa, y

NIP: 5860005608

é_aboratorium Srod
nvironment, Healt
42-200 Pszczyna, yl.

tel. 32 449250¢: +-

------ Koniec dokumentu

owiskowe
th & Safety
Cieszynska 52a
fax: 32 4472072

ka Sp. z 0. 0.
l. Bema 83

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogoéinymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sg na stronie:

http://www sgs.analizysrodowiska. pl/podstronaluslugi), w oparciu o ktore zrealizowano ustuge. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,

odszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w ninigjszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcs i wedtug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. penosi odpowiedzialnos¢ jedynie przed Zlecenicdawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow

wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podiega Sciganiu w Swietle prawa
Dokument moze byé wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badan | pomiarow zestawione w ninigjszym dokumencie odnoszg sie tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnos$é probki.




Kepice 14.03.2016

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociggu lokalnego w miejscowosci Kepice, zaopatrujacej w wodg miejscowosé Kepice.
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Sp. z 0.0. po rozpatrzeniu danych zawartych w

sprawozdaniu z badan j.n.

L _]?at__é N Protokétu Nrzlecenie | Miejsce Poboru |
22.01.2016 SB/02248/01/2016 - Hydrofornia Kepice |
e e 16000670 ! oy

2.939016 S_B/l()284/03/2016 ; i Biblioteka Publiczna

Dokonato oceny pobranych prébek wody i na podstawie uzyskanych wynikow jakosci wody w

badanym zakresie

Stwierdza:

Przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego w Kepice.

Uzasadnienie:
W ramach sprawowanego nadzoru nad jakoscig wody pobrano probki wody z punktow kontrolnych
na ujeciach wody. Wykonano badania probek wody w zakresie bakteriologicznym i
fizykochemicznym. W prébkach pobranych nie stwierdzono w badaniach mikrobiologicznych i
fizykochemicznych przekroczen. Woda w badanym zakresie spelnia wymagania  zgodne z
rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi.
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' Zleceniodawca

ID: 1492

ul. T. Bielaka 8
77-230 Kepice

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Spétka z 0.0.

Podstawa realizacji

Umowa z dnia: 2015-12-03, numer systemowy: 16000670

Obszar badari:

obszar regulowany prawnie

Cel badan:

dia potrzeb potwierdzenia zgodnosci

Opis prébek

Nr laboratoryjny
probki

Miejsce poboru/ etykieta
zleceniodawcy

Prébka:

010207/03/2016 |

Wodocigg Kepice 2212PWQOD 0007

| Kepice - ul. Mariana Muczka 1 - MG OSRODEK KULTURY

Woda uzdatniona

Dane zwigzane z pobieraniem préobek

Nr laboratoryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
prébki
010207/03/2016 [ 2016-03-02, godz.11:15 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO
: 19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki }
Barwa: brak Metnosé: brak Zapach: brak
Plan pobierania: | zgodnie z harmonogramem
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakoriczenia badan [
2016-03-02, godz.16:30 2016-03-02 2016-03-07
Uwagi E
‘ Stan proébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
SGS Polska § Sporzadzit
01-233 Warszawa, u?-gin?a; 303' mgr inz. Sylwia Skérzybot
NIP: 5860005603 c v
Laboratoriym Srodowiskowe (j“ﬁ .L-“"b)

Environment Heal
; th & Saf
43t-2}}07Ps:‘cﬁzyha. ul. Cfes.’.ynsE?BZa
el. 324492500: fay. 32 4472072
.

Lokalizacje
13-

Specjalista ds. proj

téw Srodowiskowych

Laboratoria
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Pszczyna 2016-03-08

[ = ; = B
E Oznaczany parametr Jednostka Ide"ty:ia';‘?;ac:];mdy eae Nispewnoét '?«’:_,cé': é Doﬁs:;f:?:ns)
; : 010207/03/2016| 2SN S 5 | wskaznikow
| 4
' pH | - | |PN-ENISO10523:2012 (A) 7.6 0,3 TE |MW| 6,5-9,5%22
| Przewodnoscé elektryczna | uS/em ‘ | PN-EN 27888:1999 (A) 313 +32 TE IMW/| <2500% 1723
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C | |
Metnosé NTU | |PN-EN ISO 7027:2003 (A) 0,16 +0,05 Pi MW s
Barwa mgPtl | |PN-EN ISO 7887:2012 (A) 5 - P IMW Y28
Liczba progowa zapachu (TON) |- | |PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS MW -4e3
Liczba progowa smaku (TFN) - L PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS MW z M2
Amonowy jon (NH,") | mgl | |PN-ENISO 11732:2007 (A) 0,06 +0,02 PS | MW <050
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) 0 - PLIMW | RIEE
Liczba Escherichia coli | ftk/100ml | |PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) 0 - PL MW 0

jtk/100mI - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 ml
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

5)z3

4)z3

5i7z3

1) z3

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% prébek w ciggu roku

Normal/procedura badawcza

Data, wersja ilub informacje dodatkowe

PN-EN 1622:2006

Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony

Objasnienia:
A - metodyka akredytowana

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; Pl - Pifa
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnos$c¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspdtczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.

Niepewnosc rozszerzong podano dla analizy.
Autoryzowat:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp.zo.0
01-233 Warszawa, y, Bema; 83.

Labor,

Environmen
43-200 Pszczyn
tel. 32 44425q¢- fax: 32

NIP: 5860005608
atorium Srodowiskcwe
t, Health & Safety
3, ul. Cieszynska 52a

------ Koniec dokumentu ------

4472072

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogéinymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sg na stronie:

http://www sgs.analizysrodowiska. pl/podstronaluslugi), w oparciu o ktore zrealizowano ustuge. Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,

odszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w ninigjszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcy i wediug Jego wskazéwek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosc jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow

wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w swietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczaline po uzyskaniu pisemnej zgody
Wszystkie wyniki badan | pomiaréw zestawione w niniejszym dekumencie odnoszg sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposdb pobrania i reprezentatywnosé probki.




Kepice 14.03.2016

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociagu lokalnego w miejscowosci Mzdowo zaopatrujacej w wode miejscowos$é Mzdowo.
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Sp. z 0.0. po rozpatrzeniu danych zawartych w

sprawozdaniu z badan j.n.

_Data Nr. Protokéhu Nrzlecenia Micjsce Poboru |

2032016 SB/1028 8/03/2016 - _ SUWMzdowo

16000670

Dokonalo oceny pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikéw jakosci wody w

badanym zakresie

Stwierdza:

Przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego w Mzdowo.

Uzasadnienie:
W ramach sprawowanego nadzoru nad jakoscig wody pobrano probki wody z punktéw kontrolnych
na ujeciach wody. Wykonano badania probek wody w zakresie bakteriologicznym i
fizykochemicznym. W probkach pobranych z SUW w Mzdowie nie stwierdzono w badaniach
mikrobiologicznych przekroczen. Badania wykazaly, ze woda pod wzgledem fizykochemicznym i
mikrobiologicznym spelnia wymagania zgodne z rozporzqdzeniem Minisira Zdrowia z dnia

13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

ue
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| Zleceniodawca ID: 1492 |
' Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Spétka z 0.0.
ul. T. Bielaka 8
77-230 Kepice
Podstawa realizacji
 Umowa z dnia: 2015-12-03, numer systemowy: 16000670
' Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badan: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Prébka:
probki zleceniodawcy
010264/02/2016 Wodocigg Mzdowo 2212PWOD 0014 Woda uzdatniona
{ Mzdowo - SUW
Dane zwiazane z pobieraniem préobek
Nr Iabo;;t;ryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
prébki
010264/02/2016 2016-03-02, godz.09:35 Przedstawiciel Laboratorium PN-1SO 5667-5:2003, PN-EN ISO
| I 19458:2007 (A)
i Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki
| Barwa: brak Metnosé: brak Zapach: brak

Plan pobierania: ]zgodnie z harmonogramem

[ Data rejestracji w laboratorium

Data rozpoczecia badan

Data zakonczenia badan

2016-03-02, godz.16:30 ; 2016-03-02 2016-03-07
Uwagi
| Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
SGS Polska Sp.zo.o. Sporzadzi:

01-233 Warszawa, ). Bema 83

Labor.

NIP:' 5860005608
atorium Srodowiskowe

Environment Health & Safety

43-200 Pszcz
tel. 32 449

Lokalizacje

yna, ul. Cieszyniska 52a
2500:' fax: 32 4472072

mgr inz. Sylwia Skorzybot
Okory buk

Specjalista ds. prog tow Srodowiskowych

Laboratoria
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/10288/03/2016

Pszczyna 2016-03-08

; Oznaczany parametr Jednostka bt m(.atody G Niepewnosc §§§ % Do,\:\:sr::éz:il ?:Ds)
| bedencsa) otoz6ai0ziz0ts) 27O |8 € | wskatnikow
| <

pH | - | |PN-ENISO10523:2012 (A) . 7,6 +0,3 TE MW/ 65-95%%
: Przgwodnoéc’ elektryczna | uSiecm PN-EN 27888:1999 (A) t 451 ! +46 TE MW, <250091723
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C | |

Metnos¢ | NTU | |PN-ENISO 7027:2003 (A) <0,10 - Pl MW 192
Barwa | mgPYl PN-EN ISO 7887:2012 (A) 5 - Pl MW -2
Liczba progowa zapachu {TON) | - PN-EN 1622:2006 (A) ; <1 - PS MW - 423
Liczba progowa smaku (TFN) . PN-EN 1622:2006 (A) [ <1 . PS MW | - 923
Amonowy jon (NH,") . mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A) 0,30 40,06 PS MW £0,50
Liczba bakterii grupy coli | jti/100ml PN-EN IS0 9308-1:2014-12 (A) 0 - Pl MW Qa3
Liczba Escherichia coli jtk/100mI PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 (A) | 0 - Pl MW 0

jtk/100ml - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 mli
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

5) 23

4) 2.3

5i7) 23

1) z3

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wilasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prabkach, do 5% prébek w ciagu roku.

Norma/procedura badawcza

Data, wersja lub informacje dodatkowe

| PN-EN 1622:2006

Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony

Objasnienia:
A - metodyka akredytowana

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; Pl - Pita
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej deinej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnos¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspétczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.

Niepewnosc rozszerzona podano dla analizy.
Autoryzowat:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp.zo0.0
01-233 Warszawa, ul. Bema 83
NIP: 5860005608
;:_ab_oratorium Srodowiskowe
43_20?;:;.'1;1;;:: Heaft_h & Safety
z 3, ul. Cieszynska 52a

tel. 32 4452500;‘!@:: 32 4472072

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogdinymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sg na stronie:
http://www sgs analizysrodowiska pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktdre zrealizowano ustuge. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,

odszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca i wedtug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnos¢ jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | obowigzkow

wynikajacych z zawartych porozumien

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatiszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w cafosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badar i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnosé probki.




) Kepice 14.03.2016
OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ L.UDZI

Dot. Wodociagu lokalnego w miejscowosci Pustowo zaopatrujacej w wodg miejscowo$¢ Pustowo 1
Plocko.
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Sp. z 0.0. po rozpatrzeniu danych zawartych w

sprawozdaniu z badan j.n.

Data Nr. Protokétu Nr Badania Miejsce Poboru
2.03.2016 SB/10287/03/2016 16000670 SUW Pustowo

Dokonalo oceny pobranych prébek wody i na podstawie uzyskanych wynikéw jakosci wody w

badanym zakresie

Stwierdza:

Przydatno$é¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego w Pustowo-Plocko.

Uzasadnienie:
W ramach sprawowanego nadzoru nad jakoscig wody pobrano probki wody z punktéw kontrolnych
na ujeciach wody. Wykonano badania probek wody w zakresie bakteriologicznym 1
fizykochemicznym. W prébkach pobranych z wodociagu publicznego w Pustowie nie stwierdzono
w badaniach mikrobiologicznych i fizykochemicznych przekroczen. Badania wykazaty, ze woda w
badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym zgodnym z rozporzqdzeniem Ministra

Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

mgr inZ. Ada|n Gonciarz
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| Zleceniodawca

ID: 1492

ul. T. Bielaka 8
77-230 Kepice

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Spétka z o.0.

Podstawa realizacji

Umowa z dnia: 2015-12-03, numer systemowy: 16000670

Obszar badan:

obszar regulowany prawnie

Cel badan:

dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci

Opis préobek

Nr laboratoryjny

Miejsce poboru/ etykieta

Prébka:

' Barwa: brak
L

probki zleceniodawcy
010261/02/2016 Wodocigg Pustowo 2212PWOD 0021 Woda uzdatniona
Pustowo - SUW
Dane zwigzane z pobieraniem prébek
Nr '3:’:;;*;'!’1"&‘ Data pobierania Probkobiorca Metoda pobierania
010261/02/2016 2016-03-02, godz.10:15 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO
19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki ﬁ
Metnos¢: brak Zapach: brak

;rPIan pobierania:

zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan ﬂ
2016-03-02, godz.16:30 2016-03-02 2016-03-07
Uwagi |
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
SGS Polska Sp.zo. 0. Sporzadzit:

01-233 Warszawa‘ ul. Bema 83
NIF'E 5860005608
Lab_oratorium Srodowiskowe
Environment, Health & Safety
$zczyna, ul, Cieszynska 52a

tel. 32 4452500; fax- 3,
i 1ax: 32 4472072

Lakalizacje

mgr inz. Sylv‘via_ Skorzybot

(@kqvt 3‘:})

Specjalista ds. pro&e tow srodowiskowych
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/10287/03/2016

Pszczyna 2016-03-08

= 3 =
Oznaczany parametr Jednostka Ident}gial?cja me.atody he Niepewnos¢ ;3_,;‘: % Do::;sr:gs‘z:il I::gs)
awczej 010261/02/2016, "oZszerzona %) _§ é‘ Sl
<L
pH : PN-EN I1SO 10523:2012 (A) | 7.4 +0,3 TE MW| §5-95%%3
Przewodnosé elektryczna uS/cm PN-EN 27888:1999 (A) [ 659 +66 TE [MW| <25009 1723
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C ;
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) [ <010 = Pl MW 1423
Barwa mgPVI PN-EN I1SO 7887:2012 (A) 5 - Pl MW -4z3
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS |MW 5 8=3
Liczba progowa smaku (TFN) |- | |PN-EN 1622:2006 (A) <1 g PS MW A2
Amonowy jon (NH,) mg! | |PN-ENISO 11732:2007 (A) 0,07 40,02 PS |MW <0,50
Liczba bakterii grupy coli | t/100ml | | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) 0 - Pl IMW on=3
Liczba Escherichia coli | jti/100mi PN-EN SO 9308-1:2014-12 (A) 0 - Pl MW 0

jtk/100mI - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 mi
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

5) z3

4) z.3

5)i7)23

1) 23

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
Akceptowalny przez kensumentow i bez nieprawidtowych zmian.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wtasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% prébek w ciagu roku.

Norma/procedura badawcza

Data, wersja /lub informacje dodatkowe

PN-EN 1622:2006

Metoda uproszczona, parzysta, wybdr niewymuszony

Objasnienia:
A - metodyka akredytowana

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; Pl -

Pita

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnos¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnos¢ rozszerzong. Wspotczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosc¢ rozszerzong podano dla analizy.

Autoryzowat:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Pols
01-233 Wars

Labor,

------ Koniec dokumentu ------

ka Sp. z 0. 0.
Zawa, ul. Bem
NIP: 5860005608 e
atorium Srodowi k
3 Envaronmem Health &IS oty
L—-ZOO Psz:zyna. ul.

Al 24‘;5)530 C!es:yr‘yska 52a

[fax: 32 4472072

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogéinymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sa na stronie:

hitp:/mww.sgs.analizysrodowiska. pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktore zrealizowano ustuge. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,

odszkodowar! i jurysdykcji zawarte w OWSU.
Ustuge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca i wedtug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnos¢ jedynie przed Zleceniodawca; ninigjszy dokument nie zwainia stron z realizowania praw i obowigzkéw

wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podiega ciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany | kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badan | pomiarow zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zoslaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Poliska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposdb pobrania i reprezentatywnos¢ probki.




